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Актуальність теми. Україна належить до 
категорії держав, що мають значну за протяж-
ністю систему газопостачання. Станом на 2012 
р. загальна протяжність газових мереж з тиском 
до 1,2 МПа становила 349,2 тис. км.  Дана сис-
тема призначена для забезпечення природним 
газом побутових, комунальних та промислових 
споживачів.  
Газодинамічні процеси, що протікають в 
газових мережах, є складними з точки зору їх 
математичного моделювання. Це пояснюється 
надзвичайно складною геометричною структу-
рою, наявністю шляхових та значних зосере-
джених відборів газу, а також широким вико-
ристанням металевих та неметалевих труб. Це 
все ускладнює проведення проектних та екс-
плуатаційних розрахунків, що ставить під сум-
нів їх достовірність, а отже, і надійність екс-
плуатації таких систем.  
На даний час гідравлічні розрахунки сис-
тем газопостачання проводяться згідно з реко-
мендаціями ДБН В.2.5-20:2001 [1]. В даному 
нормативному документі прийняті деякі при-
пущення для полегшення проведення розраху-
нків. Це деякою мірою впливає на їх достовір-
ність. Тому на даний час актуальним є питання 
оцінки ступеня неточності, зумовленої наявніс-
тю вищезазначених припущень, а також розро-
бляння уточнених методів, алгоритмів і про-
грамного забезпечення для проведення уточне-
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Проведено аналітичні розрахунки, які засвідчили, що нормативні методи прогнозування розподілу газу 
в системах газопостачання низького тиску з сталевих та поліетиленових труб не достовірно описують 
наявні газодинамічні процеси. Доведено, що похибка обчислення перепаду тиску газу за умови використання 
моделі рівномірного розподілу газу по довжині газопроводу складає до 70 % і залежить від технологічних 
параметрів роботи ділянки. Запропоновано уточнений метод розрахунку проектних та експлуатаційних 
параметрів роботи ділянок з урахуванням моделі зосередженого відбору газу по довжині газопроводів.  Для 
всього діапазону співвідношень шляхової та транзитної витрати газу на ділянках газових мереж низького 
тиску населених пунктів отримано уточнені залежності перепаду тиску та величини розрахункової ви-
трати газу.  Шляхом комп’ютерного моделювання досліджено вплив даних моделей на значення  проектних 
та експлуатаційних параметрів роботи газопроводів систем газопостачання населених пунктів. Доведено 
необхідність зміни діаметрів деяких ділянок газових мереж з метою попередження аварійних режимів їх 
роботи. 
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Проведены аналитические расчеты, которые показали, что нормативные методы прогнозирования 
распределения газа в системах газоснабжения низкого давлении не достоверно описывают имеющиеся га-
зодинамические процессы. Доказано, что погрешность вычисления перепада давления газа при использова-
нии модели равномерного распределения газа по длине газопровода составляет до 70% в зависимости от 
технологических параметров работы участка. Предложен уточненный метод расчета проектных и экс-
плуатационных параметров работы участков по модели сосредоточенных отборов газа по длине газопро-
вода. Для всего диапазона соотношений путевого и транзитного расхода газа на участках газовых сетей 
низкого давления населенных пунктов получены уточненные зависимости перепада давления и величины 
расчетного расхода газа. Путем компьютерного моделирования исследовано влияние данных моделей на 
значение проектных и эксплуатационных параметров работы газопроводов систем газоснабжения насе-
ленных пунктов. Доказана необходимость проектных изменений диаметров некоторых участков газовых 
сетей с целью предупреждения аварийных режимов их работы. 
Ключевые слова: газовые сети населенных пунктов, низкое давление, расчетный расход, гидравличе-
ский расчет. 
 
In this paper the analytical calculations were performed demonstrating that normative forecasting methods 
of gas distribution in the low-pressure gas supply networks, made of steel and polyethylene pipes, do not describe 
existent gas-dynamic processes correctly. It was proved that the error of gas pressure drop calculations using model 
of even gas distribution along the pipeline is up to 70 % depending on the pipeline operational parameters. There-
fore, a revised method for calculating the design and operating parameters of the pipeline sections was presented 
taking into account a model of the concentrated gas extraction along the pipeline. The refined dependencies of 
pressure drop and gas design flow rate were obtained for the full range of relations between route and transit gas 
flow in the pipeline sections of the low-pressure gas networks of localities. The effects of these models on the values 
of the design and operational parameters of the gas network pipelines were studied by means of computer 
simulation. The necessity of changing the diameter of some pipeline sections of the gas networks in order to prevent 
their emergency operation was proved. 
Keywords: gas distribution networks of settlements, low pressure, rated flow rate, hydraulic calculations 
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них гідравлічних розрахунків систем газопо-
стачання.       
Що стосується уточнених методів розра-
хунку систем газопостачання, у роботах [2,3] 
доведено необхідність урахування впливу про-
філю траси при розрахунку пропускної здатно-
сті і загальної енерговитратності газових мереж 
низького тиску довільної структури та запро-
поновано математичні моделі для урахування 
зазначеного чинника.  У роботі [4] за результа-
тами експериментальних досліджень запропо-
новано математичні моделі для коефіцієнта гід-
равлічного опору поліетиленових газових ме-
реж низького і середнього тисків для різних 
режимів руху у повному діапазоні зміни витрат 
газу.  
В газових мережах населених пунктів об-
сяги споживання газу житловими будинками 
приблизно однакові,  та розміщені вони на од-
накових відстанях. Тому в ДБН В.2.5-20:2001 
для спрощення гідравлічних розрахунків, під 
час прогнозування розподілу газу, прийнято 
модель рівномірного і безперервного відбору 
газу по довжині газопроводу 
штнp QQQ 5,0..  ,               (1) 
де  Qш – шляхова витрата газу, яка відбираєть-
ся розміщеними по довжині газопроводу шля-
ховими споживачами газу;  
Qт – транзитна витрата газу, об’єм газу, що 
транзитом проходить розрахунковою ділянкою 
і призначений для використання на далі розмі-
щених (за рухом газу) ділянках газової мережі. 
На рисунку 1 наведено порівняльний ана-
ліз епюр розподілу витрат газу по довжині  
ділянки газових мереж  населених пунктів. 
 
 
Рисунок 1 – Епюри розподілу витрат газу  
по довжині ділянок газових мереж низького 
тиску  систем газопостачання населених 
пунктів 
В системах газопостачання населених пун-
ктів проводиться відбір газу споживачами зосе-
реджено. Модель же рівномірного та безперер-
вного відбору газу по довжині газопроводу (1), 
що рекомендована ДБН В.2.5-20:2001, викори-
стовується виключно для спрощення  гідравлі-
чних розрахунків газових мереж. Тому постає 
питання оцінювання величини похибки прогно-
зування проектних та експлуатаційних параме-
трів роботи ділянок систем газопостачання, зу-
мовленої даним припущенням. 
 
Мета і задачі досліджень. Метою роботи є 
дослідження величини неточності прогнозу-
вання енергетичних параметрів роботи ділянок 
газових мереж низького тиску, зумовленої ви-
користанням моделі рівномірного та безперер-
вного розподілу газу по довжині газопроводу, а 
також розроблення методів її нівелювання. 
 
Об’єкт дослідження – газові мережі низь-
кого тиску систем газопостачання населених 
пунктів.  
 
Предмет дослідження – моделі зосере-
дженого та рівномірного і безперервного роз-
поділу газу в системах газопостачання. 
 
Методи дослідження: математичне моде-
лювання процесів перекачування газу, компа-
ративний аналіз. 
Перепад тиску газу на ділянці газових ме-
реж низького тиску для випадку використання 
моделі рівномірного безперервного розподілу 















,                (2) 
де  mA, - коефіцієнти математичної моделі 
гідравлічного опору в формулі Лейбензона, 
значення яких залежать від режиму руху газу в 
газопроводі; 
v   - кінематична в’язкість газу за умов га-
зових мереж, м2/с; 
  - густина газу за умов газових мереж, 
кг/м3; 
L - довжина ділянки газопроводу, м; 
F  - площа внутрішнього поперечного пе-
рерізу газопроводу, м2; 
D  - внутрішній діаметр газопроводу, м. 
Аналіз фактичних режимів руху газу в ву-
личних газопроводах низького тиску засвідчив, 
що в системах газопостачання населених пунк-
тів перекачування проводиться за турбулентно-
го режиму руху газу, зона гідравлічно-гладких 
труб (m = 0,25). 
Що стосується моделі зосередженого роз-
поділу газу по довжині газопроводу, то сумар-
ний перепад тиску газу на ділянці обчислюєть-



























де  n - кількість зосереджених відборів газу 
споживачами на ділянці. 
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Проведемо розрахунок похибки прогнозу-
вання величини перепаду тиску газу на ділянці 
газових мереж низького тиску за моделлю (2) 
відносно моделі (3). Для врахування співвідно-
шення транзитної і шляхової витрати газу вве-
демо поняття частки шляхової витрати від зага-







 .                       (4) 
Параметр k може змінюватися в межах від 
0 до 1. Так, за 0k  шляхова витрата газу на 
ділянці відсутня, отже, розрахункова витрата 
рівна транзитній.  За відсутності тразитної ви-
трати газу, коли ділянка є останньою в системі 
ділянок, 1k . 
З формули (4) отримаємо значення транзи-











.                       (5) 
Похибку обчислення перепаду тиску газу 
на ділянці мереж низького тиску в разі застосу-
вання моделі рівномірного безперервного роз-
поділу газу (1) відносно моделі зосередженого 









 .                  (6) 
Підставивши в формулу (6) моделі (1) і (2), 




















































 . (7) 
Для аналізу вищенаведеної похибки (7) зо-
бразимо на рисунку 2 її графічну залежність від 
числа споживачів газу на ділянці n та частки 
шляхової витрати k. 
Проведене математичне моделювання кри-
вих на рисунку 2 дало змогу отримати степене-
ві залежності величини неточності обчислення 
перепаду тиску газу (6) з високим ступенем ви-
рогідності апроксимації за різних значень част-
ки шляхової витрати газу k та кількості зосере-
джених відборів газу n: 
0,1k    367,0672,67  n ;             (8) 
9,0k    432,0652,62  n ;             (9) 
7,0k    563,0381,51  n ;            (10) 
5,0k    691,0578,38  n ;           (11) 
3,0k    816,0308,24  n ;           (12) 
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Рисунок 2 – Графічна залежність похибки обчислення розрахункової витрати газу  
від частки шляхової витрати k  для турбулентного режиму, зона гідравлічно-гладких труб 
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Як свідчать результати розрахунку, вели-
чина похибки (7) обчислення перепаду тиску 
газу на ділянці газових мереж за умови викори-
стання моделі рівномірного безперервного роз-
поділу газу суттєво залежить від числа спожи-
вачів газу на ділянці n та частки шляхової ви-
трати k. Так, за відсутності транзитної витрати 
газу на ділянці (k=1) та за мінімального числа 
споживачів газу (n=1) значення неточності є 
максимальним і складає 70 %. Зі збільшенням 
кількості споживачів газу  величина похибки 
зменшується до 24 % за n=20. Зменшення част-
ки шляхової витрати на ділянці також призво-
дить до зменшення величини неточності обчис-
лення перепаду тиску газу. При значенні k=0,5 і 
мінімальному числі споживачів n=1 похибка 
складає 40 %, і зменшується з зростанням 
кількості відборів газу (до 4 % за n=20). Отже, 
за використання моделі рівномірного безпере-
рвного розподілу газу найбільшою неточність 
буде на ділянках з малою кількістю споживачів 
газу та з значною часткою шляхової витрати. 
Така структура споживання газу зазвичай 
відповідає кінцевим ділянкам розподільних ме-
реж. 
Проведений аналіз структури систем газо-
постачання населених пунктів України дає під-
стави стверджувати, що для переважної біль-
шості ділянок газових мереж низького тиску 
частка шляхової витрати становить від 0,2 до 1, 
а кількість відборів газу на типовій ділянці 
складає від 5 до 20. Це свідчить про те, що по-
хибка прогнозування перепадів тиску газу на 
ділянках коливатиметься в межах від 3 % до  
37 %. Така суттєва неточність зумовлює необ-
хідність розробляння методів нівелювання 
впливу вищезазначеної неточності на результа-
ти розрахунку проектних та експлуатаційних 
параметрів роботи систем газопостачання. 
Для обчислення уточненого перепаду тис-
ку газу запропоновано використання коригую-
чого коефіцієнта kz, який дає змогу уточнити 
значення перепаду тиску на ділянці мереж, об-
численого за моделлю рівномірного безперерв-









.                     (14) 
Для аналізу отриманих результатів розра-
хунку на рисунку 3 зображено залежність кори-
гувального коефіцієнта kz  від кількості зосере-
джених відборів на ділянці мережі n за різних 
значень частки шляхової витрати k. 
Використовуючи Microsoft Excel, виконано 
математичне моделювання одержаних графіч-
них залежностей методом найменших квадра-
тів. Для практичного використання вибираємо 
степеневі моделі, які забезпечують необхідну 
точність прогнозування значень коефіцієнта kz.  
Для газопроводів, що працюють в режимі 
гідравлічно-гладких труб, аналітичні залежнос-
ті  значення коефіцієнта kz  від кількості спожи-
вачів на ділянці мережі n за різної величини 
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Рисунок 3 – Графічна залежність коригувального коефіцієнта kz від частки шляхової  
витрати k  в випадку турбулентного режиму руху газу, зона гідравлічно-гладких труб 
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1k    367,0677,0  nkz ;          (15) 
9,0k    432,0627,0  nkz ;         (16) 
7,0k    563,0514,0  nkz ;          (17) 
5,0k    691,0386,0  nkz ;          (18) 
3,0k    816,0243,0  nkz ;          (19) 
1,0k    939,00852,0  nkz .         (20) 
Отримані математичні моделі характери-
зуються високим ступенем достовірності апро-
ксимації.  
Опишемо залежності (15)-(20) за допомо-
гою узагальненого виразу щодо кількості зосе-
реджених відборів  
pb
pz nAk  ,                   (21) 
де  Aр, bр – коефіцієнти, значення яких зале-
жать від частки шляхової витрати газу на діля-
нці.  
На рисунку 4  наведено графічну залеж-
ність коефіцієнтів Ар та bр від частки шляхової 
витрати газу k на ділянці газових мереж. Вико-
навши математичне моделювання наведених 
кривих методом найменших квадратів, одержу-
ємо такі залежності  
kkAp 867,019,0
2  ,             (22) 
004,1633,0  kbp .               (23) 
Враховуючи результати математичного 
моделювання коефіцієнтів Aр та bр, значення 
коефіцієнта kz та уточненого перепаду тиску 
газу на ділянці газових мереж низького тиску 
може бути визначене за формулою 









P . (25) 
Отримана залежність дає змогу уточнити 
значення перепаду тиску газу на розподільних 
ділянках газових мереж населених пунктів, об-
численого з використанням моделі рівномірно-
го безперервного відбору газу по довжині газо-
проводу.  
Розглянемо задачу визначення величини 
рівномірної розрахункової витрати газу на ді-
лянці мережі низького тиску, за якої перепад 
тиску газу відповідатиме моделі зосередженого 
відбору разу по довжині газопроводу. 
В загальному випадку розрахункову витра-
ту газу на ділянках газових мереж низького ти-
ску можна записати у вигляді[5,6,7] 
штp QQQ   ,                  (26) 
де   - коефіцієнт шляхової витрати, значення 
якого залежить від низки умов та параметрів 
роботи ділянки газових мереж.  
Аналіз залежностей визначення перепаду 
тиску газу (2) і (3) дає підстави стверджувати, 
що величина розрахункової витрати газу може 






















2 1 .      (27) 
З урахуванням формул (4), (6), запропоно-
ваної моделі (26) вираз (27) набуде вигляду 
Aр = -0,19k 2 + 0,867k 
R2 = 1
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Рисунок 4 – Графічна залежність коефіцієнтів Ар та  bp від частки шляхової витрати газу k 
на ділянці газових мереж за режиму руху газу в зоні гідравлічно-гладких труб 
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 .  (28) 
Шляхом комп’ютерного моделювання 
проведено комплекс розрахунків коефіцієнта α 
для різних значень частки шляхової витрати k 
та залежно від кількості зосереджених шляхо-
вих відборів газу n. Для наглядного аналізу 
отриманих результатів зобразимо їх графічно 
(рисунок 5).  
Коефіцієнт шляхової витрати α в формулі 
(26) суттєво залежить від кількості зосередже-
них відборів газу n на ділянці та частки шляхо-
вої витрати газу k і коливається в межах від 
0,78 до 0,52.  Для достовірного моделювання 
наведених залежностей методом найменших 
квадратів діапазон кількості зосереджених від-
борів газу на ділянці поділено на дві частини: 
– до 6 відборів включно; 
– від 7 відборів і більше.  
Результати математичного моделювання 
засвідчують, що наведені криві з високою до-
стовірністю описуються степеневими залежно-
стями. Опишемо наведені залежності на рисун-
ку 4 у вигляді узагальненого виразу щодо част-
ки шляхової витрати k. У загальному випадку 
коефіцієнт шляхової витрати α  з високою точ-
ністю може бути описаний степеневою залеж-
ністю 
qb
q nA  ,                   (29) 
де Aq, bq – коефіцієнти, значення яких залежать 
від частки шляхової витрати газу k на ділянці.  
На рисунку 6  наведено графічну залеж-
ність коефіцієнтів Аq та bq від частки шляхової 
витрати газу k на ділянці газових мереж низь-
кого тиску. Виконавши математичне моделю-
вання наведених кривих методом найменших 
квадратів, одержуємо такі залежності: 
- за кількості зосереджених відборів газу 
газу на ділянці до 6 шт включно  
6314,00491,0  kAq ,             (30) 
0646,00012,00118,0 2  kkbq ;      (31) 
- за кількості зосереджених відборів газу 
газу на ділянці від 7 шт і більше  
0081,08805,0 kAq  ,                    (32) 
2304,00167,0024,0 2  kkbq .       (33) 
Враховуючи результати математичного 
моделювання коефіцієнтів Aq та bq, значення 
коефіцієнта шляхової витрати α та величина 
розрахункової витрати газу на ділянці газових 
мереж низького тиску можуть бути визначені за 
формулами 
- за кількості зосереджених відборів газу 







            (34) 
a  = 0,8645n-0,2288
R2 = 0,9852
a  = 0,6363n-0,0646
R2 = 0,9657
a  = 0,8715n-0,2226
R2 = 0,9853








a  = 0,6649n-0,0583
R2 = 0,9656
a  = 0,88n-0,1962
R2 = 0,9843
a  = 0,6755n-0,0542
R2 = 0,9652
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Рисунок 5 – Значення коефіцієнта шляхової витрати α в моделі (25)  
залежно від кількості зосереджених відборів газу n та частки шляхової витрати k 
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    (35) 
- за кількості зосереджених відборів газу 
газу на ділянці від 7 шт і більше  











        (37) 
Отримані залежності дають змогу визначи-
ти уточнене значення рівномірної розрахунко-
вої витрати газу на ділянці мережі низького ти-
ску населеного пункту, за якої перепад тиску 
газу відповідатиме моделі зосередженого від-
бору газу по довжині газопроводу.  
Апробація розробленої методики уточнен-
ня проектних та експлуатаційних параметрів 
роботи систем газопостачання проведена для 
конкретної селищної газорозподільної системи 
низького тиску. Отримані результати дають 
підстави стверджувати, що використання за-
пропонованих коефіцієнтів у процесі проект-
них розрахунків газових мереж вказує на необ-
хідність коригування до більших значень діа-
метрів низки ділянок з метою запобігання ви-
никненню аварійних режимів їх роботи. 
 
Наукова новизна результатів дослідження 
полягає в отримані залежностей та методів уто-
чнення значень перепаду тиску та розрахунко-
вої витрати газу на ділянках газових мереж ни-
зького тиску систем газопостачання населених 
пунктів за умови зосередженого відбору газу по 
довжині газопроводу. 
 
Практична цінність отриманих резуль-
татів  
Використання запропонованих підходів до 
визначення технологічних параметрів розподі-
лу газу  в системах газопостачання при проект-
них розрахунках ділянок мережі зменшує імо-
вірність виникнення в майбутньому аварійних 
режимів їх роботи. Що стосується експлуата-
ційних розрахунків діючих систем газопоста-
чання, використання запропонованих залежно-
стей дає змогу з більшою достовірністю про-





Проведені дослідження засвідчили, що на-
явні на сьогодні методи прогнозування витрат 
газу в газових мережах низького тиску не точно 
описують наявні газодинамічні процеси, що 
призводить до недостовірності результатів про-
ектних та експлуатаційних розрахунків.  
Використання вищенаведеного методу 
врахування зосередженого відбору газу при 
проектних розрахунках газових мереж вказує 
на необхідність коригування до більших зна-
чень діаметрів низки ділянок з метою запобі-
гання виникненню аварійних режимів їх робо-
ти. Що стосується експлуатаційних розрахунків 
систем газопостачання, використання запропо-




bq = 0,024k2 + 0,0167k - 0,2304
R2 = 0,9992
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Aq=f(k) до 6 відборів
Aq=f(k) 7 і більше відборів
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Рисунок 6 – Залежність параметрів Aq, bq від частки шляхової витрати газу k на ділянці  
газових мереж низького тиску 
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нованих моделей дає змогу з більшою достові-
рністю прогнозувати параметри роботи ділянок 
мережі. 
Вважаємо за доцільне увести корективи в 
державні та галузеві нормативні документи, 
щодо прогнозування величини перепаду тиску 
та розрахункової витрати газу на ділянках, пе-
редбачивши застосування одержаних результа-
тів та підходів до проведення гідравлічних роз-
рахунків. 
Напрямком подальших досліджень є роз-
робляння методів урахування впливу моделі 
зосередженого розподілу газу по довжині газо-
проводу на проектні та експлуатаційні параме-
три одноступеневих систем газопостачання се-
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